DAFTAR PUSTAKA

Soewono Soetjipto, Enni Noprianti. 2020. Analysis Of Over Current Relay And
Ground Fault Relay Protection System In Sub-Station SP 2 Tanah Miring Using
Relay Coordination With ETAP Based. Institut Teknologi PLN. Jakarta.

Maharani Nurida Ulfah, Agung Trihasto, Deria Pravitasari. 2021. Evaluasi Kinerja
Relay Arus Lebih dan Relay Deferensial pada Grnerator Kapasitas 100 MW.

Universitas Tidar. Magelang.

Ruliyanta. 2020. Pengaruh Ketidakseimbangan Beban Terhadap Arus Netral dan
Arus Ground pada Trafo 1 dan Trafo 2 pada Beban Puncak Sesaat. Jurnal Ilmiah
GIGA Vol.23 Hal. 27-24. Universitas Nasional. Jakarta.

S Zaini, E Triansyah, W Adipradana, Herlina. 2021. Perhitungan Rugi-Rugi Daya
Dan Jatuh Tegangan Pada Transformator Akibat Adanya Ketidakseimbangan

Beban TerhadapArus Netral. Universitas Sriwijaya.

Noor, Muhammad Hardian. 2020. Analisis Perhitungan Relay Arus Lebih Dan Relay
Gangguan Tanah Pada Penyulang Bambu GIS 150/20 kV Kebon Jeruk. Institut
Teknologi PLN. Skripsi.

Saini, Shilpi. 2014. Overcurrent Relay Coordination For Fhase And Earth Faulths
Using ETAP. Amity University. Noida, India.

Rosalina, Cristiana Deasy. 2020. Analisis Koordinasi Rele Arus Lebih dan Rele
Gangguan Phasa ke Tanah pada Sistem Proteksi PLTA Jelok. Institut Teknologi
PLN.

Dermawan Erwin, Dimas Nugroho. Analisa Koordinasi Over Current Dan Ground
Fault Relay Di Sistem Proteksi Feeder Gardu Induk 20 kV Jababeka. Universitas
Muhammadiyah Jakarta.

Mohammed A. Ibrahim, Waseem Kh. Ibrahim, Ali N. Hamoodi. 2020. Design and
Implementation of Overcurrent Relay to Protect the Transmission Line. Northern

Technical University. Iraq.

129 Universitas Nasional



[14]

Hari Prasetijo, Widhiatmoko H.P dan Edwin Triwijaya. 2019. Non Cascade System
Coordination Of Over Current Relay For Improving Transformer Protection.

Universitas Jendral Soedirman.

Irawati Bursa, Ruslan L dan Nirwan A. Noor. 2021. Analisis Rugi — Rugi Daya
Akibat Ketidakseimbangan Beban pada Jaringan Distribusi Sekunder PT. PLN
(Persero) ULP Watang Sawitto. Politeknik Negeri Ujung Pandang. Makassar.

Tambunan Arsita Devi, Rudi Salman.2021. Analisis Rugi-Rugi Daya Akibat Adanya
Arus Pada Titik Netral Transformotor Distribusi Di Jaringan Distribusi 20 KV — PT
PLN UP3 Medan. Universitas Negeri Medan.

Ivaq Nursyamsi Aprilia. 2021. Analisis Perhitungan Rugi-Rugi Daya pada
Tranformator Step Down di PLTD Pusdiklat Migas Cepu. Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

Zulkhulaifah, Bakhtiar, Hatma Rudito. 2021. AnalisisPengarus Ketidakseimbangan
Beban Trafo Distribusi 20 KV Terhadap Rugi-Rugi Daya dan Efisiensi pada
Penyulang Hertasning Baru PT PLN ULP Panakukkang Makassar. Politeknik Negeri
Ujung Pandang.

130 Universitas Nasional



LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Hasil Simulasi Aliran Daya Pada ETAP 19.0.1

Project SLD TangCity Mall ETAP Page 15
Location: Tangerang 19.0.1C Date: 22-06-2022
Contract SN

Rewis Bas
Engineer: Shady Case: 1P sion: ase
Filename SLDTC Config Normal

SUMMARY OF TOTAL GENERATION . LOADING & DEMAND

MW Mvar AVA % PF

Source (Swing Buses) 0.145 4560 9995 Lagzing
Soun e S s 0 0.000 0.000

Total Demand: 4538 0.145 4.560

Total Motor Load: 2578 1.596 3.030

Total Static Load: 199 -1.602 2525

Total Constant I Load: 0.000 0.000 0.000

Total Genenc Load: 0.000 0.000 0.000

Apparent Losses: 0.030 0.150

System Mismatch: 0000 0.000

Number of Iterations: 3
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Lampiran 1.2 Hasil Simulasi Hubung Singkat Pada ETAP 19.0.1

Project: SLD TangCity Mall ETAP Page: 46
Location: Tangerang 19.0.1C Date: 23-06-2022
Contract: SN:
Engineer: Revision: Base

Study Case: SC
Filename: SLDTC Config.: Normal

Short-Circuit Summary Report

3-Phase, LG.LL. LLG Fault Currents

Bus 3-Phase Fault Line-to-Ground Fault Line-to-Line Fault “Line-to-Line-to-Ground
D 134 Ik ip k Ik ip b n Ik ip b n Ik ip b x
Bus-ACB 0400 20004 31692 17977 13212 20930 13212 13212 27446 17324 17324 18943 30010 18943 18943
Bus-CM1 0400 60014 134575 52565 58803 131861 58803 . 58.803 116545 51973 51973 59878 134270 59878 59.878
Bus-CM2 0400 59438 133498 52565 58433 131240 58433 58433 115613 51475 51475 59350 133320 59359 59359
Bus-CM3 0400 58404 131559 52565 57761 130112 57761  57.761 113934 50579 50579 58427 131612 58427 58427
Bus-CM4 0400 59.669 133907 52565 58582 131467 58582 58.582 115967 51675 51675 133696 59.575 39.575
Bus-Emergency 0400 25262 41977 23699 18302 30411 18302 18302 36353 21878 21878 40227 24209 24209
Bus-Funword 0400 18260 32117 17591 13101 23043 13101 13.101 27814 15813 15813 30336 17247 17.47
Bus-Hydrant 0400 26515 44416 24008 18924 31700 18924 18924 38465 22963 22963 42538 25394 25394
Bus-M&E 0400 11015 16124 10867 6979 10216 6979 6979 13964 9540 9540 14996 10245 10245
Bus-Out_Trafol 0400 60014 134575 52565 58803 131861 | 58803  58.803 1163545 51973 51973 134270 59878 59.878
Bus-Out_Trafo-2 0400 59438 133498 52565 58433 131240 58433 58433 5613 51475 51475 133320 59359 59359
Bus-Out_Trafo-3 0400 58404 131559 52565 57761 130112 57.761 57.761 113934 50579 50579 131612 58427 38427
Bus-Out_Trafo-4 0400 59669 133907 52565 58582 131467 58582 58582 115967 51675 51675 133696 59.575 59.575
Bus-Out_Trafo-5 0400 42808 98024 42647 43580 99730 43580 43.580 84891 37073 37073 08008 43234 43234
Bus-Pompa 0400 9900 15074 9394 6276 9556 6276 6276 13.055 8573 8573 9225 14047 9225 9.225
Bus-SDPA 0400 58404 131559 52565 57.761 130112 57761  57.761 113934 50579 50579 58427 131612 58427 58427
Bus-SDPC 0400 59438 133498 52565 « 58433 131240 58433 58433 115613 51475 51475 133320 59359 59359
Bus-SDP CF 0400 13962 24699 13865 10132 17923 | 10132 10.132 21390 12092 12092 23447 13254 13294
Bus-SDP D1 0400 59669 133007 ' 52565 58582 131467 | 58582 58582 115967 51675 51675 133696 59.575 39.575
Bus-SDP D2 0400 60014 134575 ' 52565 58803 13186! | 58803  58.803 116545 51973 51973 134270 59878 59.878
Bus-SDP Lift 0400 17693 29651 16844 12363 20719 | 12363 12363 25679 15323 15313 27991 16702 16702
Bus-SDP Parkir 0400 3393 4895 3381 1998 2882 1998 1998 4239 2939 20939 3064 4420 3064 3064
Bus-SDP-ACA 0.400 15273 26435 515273 15273 32385 18926 18926 20698 35418 20698  20.698
Bus-SDP-B 0.400 58803 131861 58803 58803 51973 116545 51973 51973 59878 134270 59878 59.878
Bus-Trafol 20.000 16016 38900 16016 16016 = 14072 34180 . 14072 14072 16149 39225 16149 16.149
Bus-Trafo2 20.000 16016 38900 16016 16016 14072 34180 14072 14072 16149 39225 16149 16.149
Bus-Trafo3 20.000 16016 38000°°"16016 16.016 214072 34180 14072 14072 16149 39224 16149 16.149
Bus-Trafo4 20.000 1601633900 16016716016 14072 34180 14072 14072 16149 39225 16149 16.149
Bus-Trafo_5 20.000 16016 38899 16016 16016 #4072 34179 14072 14072 16149 39224 16149 16.149
Bus PIN 20.000 16207 = 39749 ' 16207 162070 14183 34784 14183 14183 16334 40060 16334 16334
Bus_PIN1 20.000 16207 39749 16207 16207 14183 34784 14183 14183 16334 40060 16334 16334
Bus_PUTR1 0.400 58803 131861 58803 58803 51973 116545 51973 51973 59878 134270 59878  59.878
Bus_PUTR 2 0.400 58433 131240 58433 58433 51475 115613 51475 51475 59359 133320 59359  59.359
Bus_PUTR 3 0.400 57761 130.112  57.761 57.761 50579 113934  50.579 58427 131612 58427 58427
Bus_PUTR4 0.400 58582 131467 58582 58.582 51675 115967 51.675 59575 133696 59.575 59.575
Bus_PUTRS 0.400 43580 99789 43580 43580 37073 84801 37073 37073 43234 98998 43234 43234
Main_Busl 20.000 16044 39015 16044 16044 14089 34261 14089 14080 16183 39352 16183 16.183
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